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 Termogram nr 2.
Fragment ciepłociągu DN 800  w rejonie ul. Gajowej - izolacja wykonana w 2002/2003 r.
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 Termogram nr 4.    Fragment ciepłociągu DN - 400 Chorznia wykonana w roku 2004 r.
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 Termogram nr 6. Fragment ciepłociągu DN - 700  w rejonie ul. Kleczewskiej - izolacja wykonana na przełomie 2004.
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 Termogram nr 8. Framgment ciepłociągu DN - 400 w rejonie ul. Chorznia wykonanej w 2004r. -   Kolano
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 Termogram nr 11. Fragment ciepłociągu z izolacją łupkową - DN 800 w rejonie ul. Gajowej. Izolacja wykonana
w 2002 r. - fragment z zamkiem.
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 Termogram nr 13.
Fragment ciepłociągu z izolacją łupkową - DN 800 w rejonie ul. Gajowej. Izolacja wykonana w 2002r.  - uszkodzona
osłona w okolicy zamku.
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 Termogram nr 15.
Fragment ciepłociągu DN 800  w rejonie ul. Gajowej - izolacja wykonana w 2002/2003 r.
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C.  Przykłady izolacji wykonanej w technologii starego typu




